
計画概要図

以降の図面は、実施設計対象範囲における工事内容を把握するための参考として添付するものである。

※本資料は計画段階のものであり、工事実施のための改修後プランは別途検討・提示する。



53㎡

(128)理工学部２号館　昭36 R3 1,058㎡

事 業 名

事業実施済み建物

黒太点線

淡緑実線

黒細実線

黒太実線

赤色斜線

将来とも利用する建物

上記以外の建物

取り壊し予定の建物

計画建物

要求建物赤色ﾇﾘﾂﾌﾞｼ

凡　例 内　容

建物関係凡例

配 置 図 S=1/3,000

（様式Ａ－２）

(601)国際資源学部１号館

昭50 R5 2,474㎡

S1 
10㎡

昭54 R2　150㎡

大学会館

昭55

平9 R1 59㎡

　　平7 S1 217㎡

昭46 R3

P (35台)

 

(100)
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1,276㎡ 
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(302)

P (10台)

平15 S4 32㎡

昭43 R3 2,406㎡

(209)標本資料庫

(708)(教)薬品庫

平6

平6
R3 40㎡

(707)(教)薬品庫

　 昭48 B1 21㎡

　昭56 B1 11㎡

昭56 B1 11㎡

(709)（教)薬品庫

(710)化学実験室
昭50　S1 10㎡

昭41 R3 5,607㎡

昭41 R1 144㎡

(604)

R3

(206)
講義棟

(4,188㎡)

昭55 R2 822㎡

　　民　　家

１種中高層住専

近隣商業地域

　　商　店

１種低層住専

　(風致地区)

(準防火地域)

(714)

3,879㎡

昭46 R5

 1,048㎡

夏季主風向

Ｎ
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４
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　　㎡
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428㎡
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平1 R1
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133㎡
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(315)渡り廊下
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(133㎡)(122)組立実習室

平20 S1 106㎡

平24 S1 27㎡

(317)倉庫

平24 S2 229㎡

真吹炉上屋
昭52 S1 28㎡
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自走支保機展示室
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械
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室
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理
工
学
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４
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館

(2,404㎡)

昭41 R1 105㎡

平22 S3 1,078㎡昭44 R3 2,369㎡

平26 R2 23㎡

平26 S1 9㎡

(300)
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本
部
管
理
棟

2,073㎡

22㎡
B1
昭46
薬品庫
(105)

冬季主風向

2,511㎡

(2,551㎡)

平26 S2 386㎡

(1,464㎡)

ｾﾝﾀｰ

(301)
情報統括

(115)教員実験室

(603)
教育文化学部２号館
(940㎡)

平28 S2
 71㎡

昭38 R2
 495㎡

(113)

機
械
工
場

昭42
S1 
651㎡

地方創生ｾﾝﾀｰ
２号館  平13
 2,715㎡

4,307㎡
平14 SR7

総合研究棟
(理工学部６号館)

(318)備蓄倉庫 平26 S2 218㎡

P (79台)

(126)

平28
S1
250㎡

昭47 R4

昭54 R4

昭43
R1 362㎡

実習工場
(200)

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ講義
(125)

(3,219㎡)
昭50 R2
 374㎡

民家

２種中高層住専

１種中高層住専

民家

(平6．改修)

(平26．改修)

(平21．改修)

(平13．改修)

(平1.改修)

(平23．改修)

(平15．改修)

(平25．改修)(平15．改修)

(昭61．改修)

(昭63．改修)

(平27．改修)

(平12．改修)

(平20.改修)

(昭63．改修)
(平28．改修)

(昭63.改修)

(平21．改修)

(平15．改修)

実習棟 平26 S1 226㎡

革新材料研究センター

講義棟

平24 S1 27㎡

(123)倉庫

平26 R1 3㎡

１種中高層住専

野　球　場

１種中高層住専

　　 民　 家

平18  S1  97㎡

RI機械室

昭63 R1 34㎡

(514)ｻｰｸﾙ部室

平6　R3　1,131㎡
(208)理工学部７号館

平18 S1 54㎡

(121)RIｾﾝﾀｰ

昭63 R1 304㎡

１種中高層住専

P (103台)

(504)更衣室 昭47 S1 120㎡

大体育館

(510)

2,591㎡

平3　S1　39㎡

(717)(教)倉庫

平6　S1　8㎡
(503)合宿所
昭48　S2 224㎡平24　S1　15㎡

(515)器具庫 (513)Ｗ．Ｃ (516)Ｗ．Ｃ
平24　R1　24㎡

(502)小体育館
(756㎡)

 平26  S1 75㎡  昭45  S1 621㎡
 平26  W2 60㎡

平6 RS2

(平26．改修) プール

(25M)

平6　S1 193㎡
(511)水泳プール (715)サークル棟

平19　S2　189㎡

P(22台)

(712)サークル棟
平17　S2　190㎡

(716)サークル棟

平20　S2　189㎡

P (35台)

陸 上  競 技 場

県道15号秋田八郎潟線

(718)倉庫 平29 S1 15㎡ (719)倉庫 平29 S1 7㎡

8.8

1
6.
0

6.9

5.3

市道

市道

市道

市
道

教職高度化
センター

(平17．改修)

昭38 R1 158㎡
音楽教室

昭5　W1　258㎡
(508)サークル棟

(平15．改修)

(107)

昭58 R3 1,857㎡
理工学部４号館

平22　S1　249㎡
(314)ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ

南門

昭39 S2 22㎡

理
工
学
部
２
号
館

(713)自動車部部室

昭48 S1 251㎡
(119)物品庫

平6 S1 10㎡
(512)W.C

平23　R2　714㎡
(214)地方創生ｾﾝﾀｰ１号館

(213)地方創生ｾﾝﾀｰ１号館
平22　R2　716㎡

(215)百周年記念館
平24　S2　721㎡

近隣商業地域

549㎡
昭53 R2

P (55台)

(704)ボイラー室

教育文化学部５号館

(703)

昭50 R5 1,842㎡(705)サークル棟
昭45 S2　300㎡

7
.6

(平24.改修)

(平24.改修)

(準防火地域)

2050

10 50

100m

　民　家

１種住居

昭41 R3 322㎡

(116)理工学部２号館(1,475㎡)

昭39 R3 1,931㎡

(720)
試験装置
収納庫
令3 S1
9㎡

昭38 R3
4,316㎡

(216)
国際資源学部

１号館
(研究棟)

平30 S4
 3,254㎡

4,280㎡
令5 R4

(情報教育系)
研究棟
総合
(217)

渡り廊下
令5 S2

(218)
(212)
渡り廊下 
平15 S2
26㎡

 秋田大学（手形）大学会館空調設備改修設計業務



事 業 名

（様式Ａ－２）

 秋田大学（手形）大学会館空調設備改修設計業務 －

機番 名　　　　　称 仕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様 台数 備　　　　　　　考

GHP-1 ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ屋外機

機番 名　　　　　称 仕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様 台数 備　　　　　　　考

暖房能力　37.7KW ｶﾞｽ消費量　41.4KW 1

消費電力　3相200V×1.26KW 冷媒　R407C 寒冷地仕様品

水平震度　1.0G

GHP-1-1 ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ屋内機

（天井埋込ﾀﾞｸﾄ形）

冷房能力　13.3KW 暖房能力　10.3KW 消費電力　1相200V×0.36KW 1

機外静圧　70Pa

付属品　高性能ﾌｨﾙﾀｰ（比色法65％品）、組込ﾎﾞｯｸｽ

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ屋内機

（天井埋込ﾀﾞｸﾄ形）

冷房能力　13.3KW 暖房能力　10.3KW 消費電力　1相200V×0.36KW 1

機外静圧　70Pa

付属品　高性能ﾌｨﾙﾀｰ（比色法65％品）、組込ﾎﾞｯｸｽ

GHP-1-2

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ屋内機

（天井埋込ﾀﾞｸﾄ形）

冷房能力　13.3KW 暖房能力　10.3KW 消費電力　1相200V×0.36KW 1

機外静圧　70Pa

付属品　高性能ﾌｨﾙﾀｰ（比色法65％品）、組込ﾎﾞｯｸｽ

GHP-1-3

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ屋外機 ｶﾞｽ消費量　41.4KW 1

消費電力　3相200V×1.26KW 冷媒　R407C 寒冷地仕様品

水平震度　1.0G

GHP-2

GHP-1-1～3でﾘﾓｺﾝ1個付属

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ屋内機

（天井埋込ﾀﾞｸﾄ形）

暖房能力　10.3KW 消費電力　1相200V×0.36KW 1

機外静圧　70Pa

付属品　高性能ﾌｨﾙﾀｰ（比色法65％品）、組込ﾎﾞｯｸｽ

GHP-2-1

設置場所　食堂

設置場所　食堂

設置場所　食堂

冷房能力　13.3KW

冷房能力　44.3KW 暖房能力　38.6KW

配管長　30m      高底　-4m

配管長　40m      高底　-4m

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ屋内機

（天井埋込ﾀﾞｸﾄ形）

暖房能力　10.3KW 消費電力　1相200V×0.36KW 1

機外静圧　70Pa

付属品　高性能ﾌｨﾙﾀｰ（比色法65％品）、組込ﾎﾞｯｸｽ

冷房能力　13.3KWGHP-2-2

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ屋内機

（天井埋込ﾀﾞｸﾄ形）

暖房能力　10.3KW 消費電力　1相200V×0.36KW 1

機外静圧　70Pa

付属品　高性能ﾌｨﾙﾀｰ（比色法65％品）、組込ﾎﾞｯｸｽ

冷房能力　13.3KWGHP-2-3

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ屋外機 1

冷媒　R407C 寒冷地仕様品

水平震度　1.0G

GHP-3 冷房能力　33.17KW 暖房能力　17.65KW ｶﾞｽ消費量　34.8KW

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ屋内機 1GHP-3-1

（天井ｶｾｯﾄ二方向形）

冷房能力　6.65KW 暖房能力　5.6KW

付属品　ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ（抗菌加工品）

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ屋内機

（天井埋込ﾀﾞｸﾄ形）

1GHP-3-2 冷房能力　6.65KW 暖房能力　5.6KW 消費電力　1相200V×0.26KW

機外静圧　40Pa

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ屋内機 1

（天井ｶｾｯﾄ二方向形）

冷房能力　6.65KW 暖房能力　5.6KW

付属品　ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ（抗菌加工品）

GHP-3-3

付属品　ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ、組込ﾎﾞｯｸｽ

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ屋内機 1

付属品　ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ（抗菌加工品）

消費電力　1相200V×0.10KWGHP-3-4

（天井ｶｾｯﾄ四方向形）

消費電力　1相200V×0.09KW

消費電力　1相200V×0.09KW

設置場所　食堂

設置場所　食堂

設置場所　食堂

GHP-2-1～3でﾘﾓｺﾝ1個付属

GHP-3-4でﾘﾓｺﾝ1個付属

設置場所　ｱﾒﾆﾃｨｰ

設置場所　ｱﾒﾆﾃｨｰ

設置場所　ｱﾒﾆﾃｨｰ

設置場所　管理事務室

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ屋外機 1

消費電力　3相200V×1.26KW 冷媒　R407C 寒冷地仕様品

水平震度　1.0G

GHP-4

配管長　80m      高底　-4m

冷房能力　47.22KW 暖房能力　42.06KW ｶﾞｽ消費量　56.0KW

消費電力　3相200V×0.75KW

配管長　60m      高底　-4m

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ屋内機 1

（天井ｶｾｯﾄ二方向形）

冷房能力　6.65KW 暖房能力　5.6KW

付属品　ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ（抗菌加工品）

消費電力　1相200V×0.09KW 設置場所　ｱﾒﾆﾃｨｰ

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ屋内機 1

（天井ｶｾｯﾄ二方向形）

冷房能力　6.65KW 暖房能力　5.6KW

付属品　ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ（抗菌加工品）

消費電力　1相200V×0.09KW 設置場所　ｱﾒﾆﾃｨｰ

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ屋内機 1

（天井ｶｾｯﾄ二方向形）

冷房能力　6.65KW 暖房能力　5.6KW

付属品　ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ（抗菌加工品）

消費電力　1相200V×0.09KW 設置場所　ｱﾒﾆﾃｨｰ

GHP-4-1

GHP-4-2

GHP-4-3

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ屋内機 1

（天井ｶｾｯﾄ二方向形）

冷房能力　6.65KW 暖房能力　5.6KW

付属品　ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ（抗菌加工品）

消費電力　1相200V×0.09KW 設置場所　ｱﾒﾆﾃｨｰGHP-4-4

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ屋内機 1

（天井ｶｾｯﾄ二方向形）

冷房能力　6.65KW 暖房能力　5.6KW

付属品　ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ（抗菌加工品）

消費電力　1相200V×0.09KW 設置場所　ｱﾒﾆﾃｨｰGHP-4-5

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ屋内機 1

（天井ｶｾｯﾄ二方向形）

冷房能力　6.65KW 暖房能力　5.6KW

付属品　ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ（抗菌加工品）

消費電力　1相200V×0.09KW 設置場所　ｱﾒﾆﾃｨｰGHP-4-6

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ屋外機 1

消費電力　3相200V×1.26KW 冷媒　R407C 寒冷地仕様品

水平震度　1.0G

GHP-5 冷房能力　36.28KW 暖房能力　19.62KW ｶﾞｽ消費量　41.4KW

配管長　50m      高底　-4m

GHP-5-1～ 3でﾘﾓｺﾝ1個付属

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ屋内機 1 設置場所　食堂

（天井埋込ﾋﾞﾙﾄｲﾝ形） 機外静圧　50Pa

GHP-5-1

付属品　高性能ﾌｨﾙﾀｰ（比色法65％品）、ﾌｲﾙﾀｰﾎﾞｯｸｽ、吸込ﾊﾟﾈﾙ

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ屋内機 1 設置場所　食堂

（天井埋込ﾋﾞﾙﾄｲﾝ形） 機外静圧　50Pa

付属品　高性能ﾌｨﾙﾀｰ（比色法65％品）、ﾌｲﾙﾀｰﾎﾞｯｸｽ、吸込ﾊﾟﾈﾙ

GHP-5-2

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ屋内機 1 設置場所　食堂

（天井埋込ﾋﾞﾙﾄｲﾝ形） 機外静圧　50Pa

付属品　高性能ﾌｨﾙﾀｰ（比色法65％品）、ﾌｲﾙﾀｰﾎﾞｯｸｽ、吸込ﾊﾟﾈﾙ

GHP-5-3

冷房能力　10.64KW 暖房能力　5.23KW 消費電力　1相200V×0.23KW

冷房能力　10.64KW 暖房能力　5.23KW 消費電力　1相200V×0.23KW

冷房能力　10.64KW 暖房能力　5.23KW 消費電力　1相200V×0.23KW

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ屋外機 1

消費電力　3相200V×1.26KW 冷媒　R407C 寒冷地仕様品

水平震度　1.0G

GHP-6 冷房能力　41.57KW 暖房能力　37,69KW ｶﾞｽ消費量　41.4KW

配管長　25m      高底　-4m

GHP-6-1～ 3でﾘﾓｺﾝ1個付属

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ屋内機

（天井埋込ﾀﾞｸﾄ形）

冷房能力　13.3KW 暖房能力　10.3KW 消費電力　1相200V×0.36KW 1

機外静圧　70Pa

付属品　高性能ﾌｨﾙﾀｰ（比色法65％品）、組込ﾎﾞｯｸｽ

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ屋内機

（天井埋込ﾀﾞｸﾄ形）

冷房能力　13.3KW 暖房能力　10.3KW 消費電力　1相200V×0.36KW 1

機外静圧　70Pa

付属品　高性能ﾌｨﾙﾀｰ（比色法65％品）、組込ﾎﾞｯｸｽ

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ屋内機

（天井埋込ﾀﾞｸﾄ形）

冷房能力　13.3KW 暖房能力　10.3KW 消費電力　1相200V×0.36KW 1

機外静圧　70Pa

付属品　高性能ﾌｨﾙﾀｰ（比色法65％品）、組込ﾎﾞｯｸｽ

設置場所　食堂

設置場所　食堂

設置場所　食堂

GHP-6-1

GHP-6-2

GHP-6-3

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ屋外機 1

冷媒　R407C 寒冷地仕様品

水平震度　1.0G

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ屋内機 1 設置場所　食堂

（天井埋込ﾋﾞﾙﾄｲﾝ形） 機外静圧　50Pa

付属品　高性能ﾌｨﾙﾀｰ（比色法65％品）、ﾌｲﾙﾀｰﾎﾞｯｸｽ、吸込ﾊﾟﾈﾙ

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ屋内機 1 設置場所　食堂

（天井埋込ﾋﾞﾙﾄｲﾝ形） 機外静圧　50Pa

付属品　高性能ﾌｨﾙﾀｰ（比色法65％品）、ﾌｲﾙﾀｰﾎﾞｯｸｽ、吸込ﾊﾟﾈﾙ

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ屋内機 1 設置場所　食堂

（天井埋込ﾋﾞﾙﾄｲﾝ形） 機外静圧　50Pa

冷房能力　10.64KW 暖房能力　5.23KW 消費電力　1相200V×0.23KW

冷房能力　10.64KW 暖房能力　5.23KW 消費電力　1相200V×0.23KW

冷房能力　10.64KW 暖房能力　5.23KW 消費電力　1相200V×0.23KW

GHP-7

GHP-7-1

GHP-7-2

GHP-7-3

付属品　高性能ﾌｨﾙﾀｰ（比色法65％品）、ﾌｲﾙﾀｰﾎﾞｯｸｽ、吸込ﾊﾟﾈﾙ

配管長　25m      高底　-4m

冷房能力　33.25KW 暖房能力　19.14KW ｶﾞｽ消費量　34.8KW

消費電力　3相200V×0.75KW

GHP-7-1～ 3でﾘﾓｺﾝ1個付属

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ屋外機 1

冷媒　R407C 寒冷地仕様品

水平震度　1.0G

ｶﾞｽ消費量　34.8KW

消費電力　3相200V×0.75KW

GHP-8

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ屋内機

（天井埋込ﾀﾞｸﾄ形）

冷房能力　13.3KW 暖房能力　10.3KW 消費電力　1相200V×0.36KW 1

機外静圧　70Pa

付属品　高性能ﾌｨﾙﾀｰ（比色法65％品）、組込ﾎﾞｯｸｽ

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ屋内機

（天井埋込ﾀﾞｸﾄ形）

冷房能力　13.3KW 暖房能力　10.3KW 消費電力　1相200V×0.36KW 1

機外静圧　70Pa

付属品　高性能ﾌｨﾙﾀｰ（比色法65％品）、組込ﾎﾞｯｸｽ

設置場所　食堂

設置場所　食堂

GHP-8-1

GHP-8-2

配管長　50m      高底　-4m

GHP-8-1～ 2でﾘﾓｺﾝ1個付属

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ屋外機 1

冷媒　R407C 寒冷地仕様品

水平震度　1.0G

GHP-9 冷房能力　39.9KW 暖房能力　30.9KW ｶﾞｽ消費量　41.4KW

消費電力　3相200V×1.26KW

配管長　40m      高底　-4m

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ屋内機

（天井埋込ﾀﾞｸﾄ形）

冷房能力　13.3KW 暖房能力　10.3KW 消費電力　1相200V×0.36KW 1

機外静圧　70Pa

付属品　高性能ﾌｨﾙﾀｰ（比色法65％品）、組込ﾎﾞｯｸｽ

設置場所　食堂GHP-9-1

GHP-9-1～ 3でﾘﾓｺﾝ1個付属

空調設備機器表(1)

冷房能力　6.38KW 暖房能力　5.82KW

付属品　SUS製防雪ﾌｰﾄﾞ（吹出側）、溶融亜鉛メッキ製架台（300H）、配管分岐管

付属品　SUS製防雪ﾌｰﾄﾞ（吹出側）、溶融亜鉛メッキ製架台（300H）、配管分岐管

付属品　SUS製防雪ﾌｰﾄﾞ（吹出側）、溶融亜鉛メッキ製架台（300H）、配管分岐管

付属品　SUS製防雪ﾌｰﾄﾞ（吹出側）、溶融亜鉛メッキ製架台（300H）、配管分岐管

付属品　SUS製防雪ﾌｰﾄﾞ（吹出側）、溶融亜鉛メッキ製架台（300H）、配管分岐管

付属品　SUS製防雪ﾌｰﾄﾞ（吹出側）、溶融亜鉛メッキ製架台（300H）、配管分岐管

付属品　SUS製防雪ﾌｰﾄﾞ（吹出側）、溶融亜鉛メッキ製架台（300H）、配管分岐管

付属品　SUS製防雪ﾌｰﾄﾞ（吹出側）、溶融亜鉛メッキ製架台（300H）、配管分岐管

付属品　SUS製防雪ﾌｰﾄﾞ（吹出側）、溶融亜鉛メッキ製架台（300H）、配管分岐管

GHP-4-1～6で週間ﾀｲﾏｰ付

ﾘﾓｺﾝ1個付属

GHP-3-1～3で週間ﾀｲﾏｰ付

ﾘﾓｺﾝ1個付属

冷房能力　42.45KW

冷房能力　30.23KW 暖房能力　25.75KW

機器表(1)



事 業 名

（様式Ａ－２）

 秋田大学（手形）大学会館空調設備改修設計業務

機番 名　　　　　称 仕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様 台数 備　　　　　　　考 機番 名　　　　　称 仕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様 台数 備　　　　　　　考

空調設備機器表(2)

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ屋内機

（天井埋込ﾀﾞｸﾄ形）

冷房能力　13.3KW 暖房能力　10.3KW 消費電力　1相200V×0.36KW 1

機外静圧　70Pa

付属品　高性能ﾌｨﾙﾀｰ（比色法65％品）、組込ﾎﾞｯｸｽ

設置場所　食堂GHP-9-2

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ屋内機

（天井埋込ﾀﾞｸﾄ形）

冷房能力　13.3KW 暖房能力　10.3KW 消費電力　1相200V×0.36KW 1

機外静圧　70Pa

付属品　高性能ﾌｨﾙﾀｰ（比色法65％品）、組込ﾎﾞｯｸｽ

設置場所　食堂GHP-9-3

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ屋外機 1

冷媒　R407C 寒冷地仕様品

水平震度　1.0G

GHP-10 冷房能力　50,45KW 暖房能力　32.67KW ｶﾞｽ消費量　56.0KW

消費電力　3相200V×1.26KW

配管長　90m      高底　-4m

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ屋内機 1

（天井ｶｾｯﾄ二方向形） 付属品　ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ（抗菌加工品）

GHP-10-1 冷房能力　10.85KW 暖房能力　8.16KW 消費電力　1相200V×0.13KW 設置場所　食品弁当販売

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ屋内機 1

（天井ｶｾｯﾄ二方向形） 付属品　ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ（抗菌加工品）

冷房能力　10.85KW 暖房能力　8.16KW 消費電力　1相200V×0.13KW 設置場所　食品弁当販売GHP-10-2

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ屋内機 1

（天井ｶｾｯﾄ二方向形） 付属品　ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ（抗菌加工品）

冷房能力　10.85KW 暖房能力　8.16KW 消費電力　1相200V×0.13KW 設置場所　食品弁当販売GHP-10-3

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ屋内機 1

付属品　ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ（抗菌加工品）（天井ｶｾｯﾄ四方向形）

GHP-10-4 冷房能力　8.34KW 暖房能力　2.98KW 消費電力　1相200V×0.17KW 設置場所　喫茶店

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ屋外機 1

寒冷地仕様品

水平震度　1.0G

消費電力　3相200V×1.26KW

GHP-11 冷房能力　12.69KW 暖房能力　18.79KW ｶﾞｽ消費量　28.0KW

GHP-10-1～ 3でﾘﾓｺﾝ1個付属

GHP-10-4で ﾘﾓｺﾝ1個付属

配管長　50m      高底　-4m

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ屋内機 1GHP-11-1

（天吊厨房用）

冷房能力　6.97KW 暖房能力　8.6KW 消費電力　1相200V×0.22KW 設置場所　厨房

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ屋内機 1

（天吊厨房用）

消費電力　1相200V×0.22KW 設置場所　厨房GHP-11-2 冷房能力　4.2KW 暖房能力　6.43KW

GHP-11-1で ﾘﾓｺﾝ1個付属

GHP-11-2で ﾘﾓｺﾝ1個付属

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ屋外機 1

冷媒　R407C 寒冷地仕様品消費電力　3相200V×1.26KW

GHP-12 冷房能力　36.3KW 暖房能力　47.93KW ｶﾞｽ消費量　41.4KW

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ屋内機 1

付属品　ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ（抗菌加工品）（天井ｶｾｯﾄ四方向形）

GHP-12-1 冷房能力　10.49KW 暖房能力　12.78KW 消費電力　1相200V×0.17KW 設置場所　集会室

配管長　55m      高底　-4m

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ屋内機 1

付属品　ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ（抗菌加工品）（天井ｶｾｯﾄ四方向形）

冷房能力　10.49KW 暖房能力　12.78KW 消費電力　1相200V×0.17KW 設置場所　集会室GHP-12-2

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ屋内機 1

付属品　ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ（抗菌加工品）（天井ｶｾｯﾄ四方向形）

冷房能力　10.49KW 暖房能力　12.78KW 消費電力　1相200V×0.17KW 設置場所　集会室GHP-12-3

GHP-12-1で ﾘﾓｺﾝ1個付属

GHP-12-2～ 3でﾘﾓｺﾝ1個付属

水平震度　1.5G

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ屋外機 1

冷媒　R407C 寒冷地仕様品消費電力　3相200V×1.26KW

水平震度　1.5G

GHP-13 冷房能力　48.07KW 暖房能力　71.64KW ｶﾞｽ消費量　56.0KW

配管長　35m      高底　-4m

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ屋内機 1

付属品　ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ（抗菌加工品）

GHP-13-1 冷房能力　7.53KW 暖房能力　9.79KW 消費電力　1相200V×0.09KW 設置場所　書籍販売

（天井ｶｾｯﾄ二方向形）

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ屋内機 1

付属品　ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ（抗菌加工品）

冷房能力　7.53KW 暖房能力　9.79KW 消費電力　1相200V×0.09KW 設置場所　書籍販売

（天井ｶｾｯﾄ二方向形）

GHP-13-2

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ屋内機 1

付属品　ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ（抗菌加工品）

冷房能力　7.53KW 暖房能力　9.79KW 消費電力　1相200V×0.09KW 設置場所　書籍販売

（天井ｶｾｯﾄ二方向形）

GHP-13-3

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ屋内機 1

付属品　ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ（抗菌加工品）

冷房能力　7.53KW 暖房能力　9.79KW 消費電力　1相200V×0.09KW 設置場所　書籍販売

（天井ｶｾｯﾄ二方向形）

GHP-13-4

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ屋内機 1

付属品　ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ（抗菌加工品）

冷房能力　7.53KW 暖房能力　9.79KW 消費電力　1相200V×0.09KW 設置場所　書籍販売

（天井ｶｾｯﾄ二方向形）

GHP-13-5

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ屋内機 1

付属品　ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ（抗菌加工品）

冷房能力　7.53KW 暖房能力　9.79KW 消費電力　1相200V×0.09KW 設置場所　書籍販売

（天井ｶｾｯﾄ二方向形）

GHP-13-6

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ屋外機 1

冷媒　R407C 寒冷地仕様品

水平震度　1.5G 配管長　35m      高底　-4m

GHP-14 冷房能力　17.73KW 暖房能力　17.45KW ｶﾞｽ消費量　28.0KW

消費電力　3相200V×0.74KW

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ屋内機 1

付属品　ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ（抗菌加工品）（天井ｶｾｯﾄ四方向形）

消費電力　1相200V×0.17KW

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ屋内機 1

付属品　ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ（抗菌加工品）（天井ｶｾｯﾄ四方向形）

消費電力　1相200V×0.17KW

GHP-14-1

GHP-14-2

冷房能力　8.51KW 暖房能力　10.64KW

冷房能力　8.51KW 暖房能力　10.64KW

設置場所　書籍事務所

設置場所　書籍事務所

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ屋外機 1

冷媒　R407C 寒冷地仕様品

水平震度　1.5G

GHP-15 冷房能力　28.0KW 暖房能力　42.46KW ｶﾞｽ消費量　34.8KW

消費電力　3相200V×0.75KW

配管長　65m      高底　-4m

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ屋内機 1

付属品　ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ（抗菌加工品）

GHP-15-1

（天井ｶｾｯﾄ一方向形）

冷房能力　4.96KW 暖房能力　7.27KW 消費電力　1相200V×0.12KW

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ屋内機 1

付属品　ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ（抗菌加工品）（天井ｶｾｯﾄ一方向形）

冷房能力　4.96KW 暖房能力　7.27KW 消費電力　1相200V×0.12KWGHP-15-2

設置場所　和室

設置場所　和室

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ屋内機 1

付属品　ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ（抗菌加工品）（天井ｶｾｯﾄ四方向形）

設置場所　集会室GHP-15-3 冷房能力　14.47KW 暖房能力　19.0KW 消費電力　1相200V×0.24KW

GHP-14-1～ 2でﾘﾓｺﾝ1個付属

GHP-13-1～ 6でﾘﾓｺﾝ1個付属

GHP-15-1でﾘﾓｺﾝ1個付属

GHP-15-2でﾘﾓｺﾝ1個付属

GHP-15-3でﾘﾓｺﾝ1個付属

ACP-1

（壁掛形）

空冷冷房専用ｴｱｺﾝ 冷房能力　4.5KW 1 設置場所　厨房休憩室

（壁掛形）

空冷冷房専用ｴｱｺﾝ 1ACP-2 冷房能力　3.4KW

圧縮機出力　1.5KW消費電力　3相200V×1.76KW

消費電力　3相200V×1.28KW 圧縮機出力　1.1KW

設置場所　厨房事務室

空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 冷房能力　9.74KW 暖房能力　12.95KW

消費電力　3相200V×5.92KW（暖房時用電気ﾋｰﾀｰ込み）　圧縮機　3.0KW

ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ（抗菌加工品）

1 設置場所　理容室

配管長　15m      高底　-4m

1

特記事項 1)GHP-1～ 16、ACP-1～3の冷房能力、暖房能力は、JIS B 8616の条件を次のように補正した能力である。

2)機器類の能力、容量は、表示された数値以上とし、電動機出力、ｶﾞｽ消費量は参考値とする。

冷媒　R407C

冷媒　R407C

冷媒　R407C

冷媒　R407C

（一方向ｶｾｯﾄ同時ﾂｲﾝ形）

付属品　壁掛形溶融亜鉛メッキ架台、冬期養生ｶﾊﾞｰ、ワイヤードリモコン

付属品　壁掛形溶融亜鉛メッキ架台、冬期養生ｶﾊﾞｰ、ワイヤードリモコン

付属品　SUS製防雪ﾌｰﾄﾞ（吹出側）、溶融亜鉛メッキ製架台（300H）、配管分岐管

付属品　SUS製防雪ﾌｰﾄﾞ（吹出側）、溶融亜鉛メッキ製架台（300H）、配管分岐管

付属品　SUS製防雪ﾌｰﾄﾞ（吹出側）、溶融亜鉛メッキ架台(300H)、防振架台、配管分岐管

付属品　SUS製防雪ﾌｰﾄﾞ（吹出側）、溶融亜鉛メッキ架台(300H)、防振架台、配管分岐管

付属品　SUS製防雪ﾌｰﾄﾞ（吹出側）、溶融亜鉛メッキ架台(300H)、防振架台、配管分岐管

付属品　SUS製防雪ﾌｰﾄﾞ（吹出側）、溶融亜鉛メッキ架台(300H)、防振架台、配管分岐管

付属品　ワイヤードリモコン

壁掛形溶融亜鉛メッキ架台、SUS製防雪ﾌｰﾄﾞ、配管分岐管、

ACP-3

GHP-1-1 ｶﾞｽﾋｰﾎﾟﾝﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機

（天井ｶｾｯﾄ四方向形）

暖房能力　12.5KW冷房能力　11.2KW 消費電力　1相200V×0.137KW

付属品　天井ﾊﾟﾈﾙ・ ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ・ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ他

風量　21.0－26.0 ｍ ３ /ｍｉｎ

設置場所　食堂（H23増築部）

ｶﾞｽﾋｰﾎﾟﾝﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機

付属品　天井ﾊﾟﾈﾙ・ ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ・ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ他

設置場所　食堂（H23増築部）GHP-1-2

（天井ﾋﾞﾙﾄｲﾝｶｾｯﾄ形）

冷房能力　4.5KW 暖房能力　5.0KW 消費電力　1相200V×0.127KW

風量　9－11.5ｍ ３/ｍｉｎ（機械静圧88pa）

ｶﾞｽﾋｰﾎﾟﾝﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋内機

付属品　天井ﾊﾟﾈﾙ・ ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ・ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ他

設置場所　食堂（H23増築部）

（天井ﾋﾞﾙﾄｲﾝｶｾｯﾄ形）

GHP-1-3 冷房能力　9.0KW 暖房能力　10.0KW 消費電力　1相200V×0.2161KW

風量　20－27ｍ ３ /ｍｉｎ（機械静圧88pa）

３

２

２

GHP-1 設置場所　食堂（H23増築部）ｶﾞｽﾋｰﾎﾟﾝﾏﾙﾁｴｱｺﾝ屋外機

寒冷地仕様品

1冷房能力　56.00KW 暖房能力　63.00KW

消費電力　3相200V×1.20KW 冷媒　R410AC

排気量 1,642L　定格出力 15.0kw

付属品　SUS製防雪ﾌｰﾄﾞ（吹出側）、溶融亜鉛メッキ製架台（450H）+防震架台、配管分岐管

13A　冷-31.8kw・暖-38.6kw

　冷房条件　室内吸込温度(WB)18.7℃、外気温度(DB)31.8℃、各機器配管の配管長さ及び、高低差による補正。 

　暖房条件　室内吸込温度(DB)22℃、外気温度(DB)-5.1℃、各機器の配管長さ及び、高低差の補正。

　冷房条件　入口空気温度：　DB=27℃　WB=19.5℃　　外気温度　DB=35℃ 

　暖房条件　入口空気温度：　DB=20℃　　外気温度：　DB=-10℃　WB=-11℃

１２．７Φ

２８．６Φ１５．９ΦＦ

注　　記

１）冷媒菅は、操作線・断熱付とし製造者仕様としてよい。

１５．９Φ

冷媒菅サイズ表

ガ ス 側液 側

９．５Φ

９．５Φ

Ａ

Ｄ

Ｅ

Ｂ

Ｃ

記号

６．４Φ １２．７Φ

１９．１Φ

２８．６Φ

９．５Φ ２２．２Φ

２）屋外冷媒配管は、樹脂製カバーに保護すること。

3)GHP-1（ H23増築部）の冷房能力、暖房能力は下記のとおりである。また、冷媒管サイズは右表のとおりである。

機器表(2) －



事 業 名

（様式Ａ－２）
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