
組

(1)＝印又は×印で抹消した事項は全て適用しない。

(1)工事用電力等

   工事用電力及び用水の使用量は無償とする。

(2)工事写真等

区　　　　分 大　　き　　さ 種　　　　類 組

１組

備　　　　考

サービス判工事写真

   秋田大学が定める工事請負契約基準第９の２項第１号から第３号に示す範囲とする。

(1)監督職員の権限

(2)請負代金の支払

(1)建設業退職金共済制度について

一　般　特　記　事　項

   協議しその指示によるものとする。

カラー

   主工事現場」の標識を掲示すること。

   工事写真等は、文部科学省が定めた「工事写真撮影要領」により撮影し、次表のものを提出すること。

   ※工事写真はファイルし、表紙に工事名称、工期を記入し、撮影方向等を明示した配置図、平面図を添付すること。

   請負代金は、国立大学法人秋田大学経理・調達課から１回に支払うものとする。

   建設業退職金共済組合に加入するとともに、その建設業退職金共済制度の対象となる労働者について

証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼付すること。また、「建設業退職金共済制度適用事業

(2)　仕様書及び図面に無い場合、記載内容に相違のある場合、また、その他疑問のある場合は、監督職員と

工　事　概　要

工事名称

工事位置

完成期限

一般事項

Ⅰ．

１．

２．

３．

４．

５．施工に関する事項

６．契約に関する事項

その他７．

Ⅱ．

１．総　　則

機　械　設　備　工　事　特　記　仕　様　書

工事完成時には，下記の完成図等を提出するものとする。

発生材の処理は，関係法令に従い適切に処理するものとする。

名　　　　称

大学諸行事には協力すること。（騒音・振動制限、試験等による規制の厳守等）

体　　　裁　　　等

Ａ４フラットファイル

部　　数

１部

備　　　　考

各種試験成績表等含む

２．施工の条件

発生材の処理等３．

４．完成時の提出図書

工事内容Ⅲ．

止に努めること。敷地内及び周辺道路での喫煙は禁止する。

本施設は現在使用中であり，施工に当たって工程及び安全対策については監督職員と十分協議の上，災害防

機械設備工事標準仕様書・同標準図（特記基準）（令和４年版）、及び工事写真撮影要領に基づき工事を施

工する。

秋田市手形学園町１番１号（秋田大学手形団地構内）

施工写真

　この工事の受注者は、国立大学法人秋田大学工事請負契約要領第１８条別記第１号の工事請負契約基準、

特記仕様書、図面２枚、公共建築工事標準仕様書・同改修工事標準仕様書（機械設備工事編）、文部科学省

令和　６年　３月２９日（金曜日）

共同溝（教１）

１．教育文化学部構内 (1)排水ポンプ新設

　機器仕様：強化樹脂製汚水・汚物水中ポンプ（自動型）　80A×0.8m3/min×11.2m×3.7Kw×3φ×200V×1台

　　　　　　付属品　水中ケーブル 10m、相フランジ 1組、フロートスイッチ　2個　チャッキ弁80A　1個

　・新設排水ポンプは図示位置に設置する。

　・新設排水ポンプからの排水は、硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(SGP-VS)80A(8m程度)を用いポンプ設置位置直

　　近の既設雨水桝へ放流する。共同溝内の配管固定金物はSUS製とする。

　・配管貫通用としてコア抜き(130φ程度)を既設共同溝1箇所、既設雨水桝1箇所行い、貫通部には防水処理を

〈共通事項〉

　・コア抜き等に伴う建材撤去にあたり必要な石綿含有建材の事前調査を行うこと。○石綿含有建材の調査

秋田大学（手形）共同溝排水ポンプ設置工事

共同溝（理１）

２．理工学部構内

　・新設排水ポンプに係る電源工事は別途とする。

(1)排水ポンプ新設

　機器仕様：強化樹脂製汚水・汚物水中ポンプ（自動型）　80A×0.8m3/min×11.2m×3.7Kw×3φ×200V×1台

　　　　　　付属品　水中ケーブル 10m、相フランジ 1組、フロートスイッチ　2個　チャッキ弁80A　1個

　・新設排水ポンプは図示位置に設置する。

　・新設排水ポンプからの排水は、硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(SGP-VS)80A(32m程度)を用いポンプ設置位置

　　直近の既設雨水桝へ放流する。共同溝内の配管固定金物はSUS製とする。

　・配管貫通用としてコア抜き(130φ程度)を既設共同溝1箇所、既設雨水桝1箇所行い、貫通部には防水処理を

　　施す。

　・既設雨水桝まで配管する際には、屋外ダストボックススペース土間コンクリート部分を一部撤去し、配管

　　を土中埋設のうえ普通コンクリートにて復旧する。

　・新設排水ポンプに係る電源工事は別途とする。

３．理工学部構内 (1)排水ポンプ新設

　機器仕様：強化樹脂製汚水・汚物水中ポンプ（自動型）　80A×0.8m3/min×11.2m×3.7Kw×3φ×200V×1台

　　　　　　付属品　水中ケーブル 10m、相フランジ 1組、フロートスイッチ　2個　チャッキ弁80A　1個

　・新設排水ポンプは図示位置に設置する。

　・新設排水ポンプからの排水は、硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(SGP-VS)80A(3m程度)を用いポンプ設置位置

　　直近の既設雨水桝へ放流する。共同溝内の配管固定金物はSUS製とする。

　・配管貫通用としてコア抜き(130φ程度)を既設共同溝1箇所、既設雨水桝1箇所行い、貫通部には防水処理を

　　施す。

　・既設雨水桝まで配管する際には、配管を土中埋設する。

　・新設排水ポンプに係る電源工事は別途とする。

４．理工学部構内

共同溝（理５）

(1)排水ポンプ新設

　機器仕様：強化樹脂製汚水・汚物水中ポンプ（自動型）　80A×0.8m3/min×11.2m×3.7Kw×3φ×200V×1台

　　　　　　付属品　水中ケーブル 10m、相フランジ 1組、フロートスイッチ　2個　チャッキ弁80A　1個

　・新設排水ポンプは図示位置に設置する。

　・新設排水ポンプからの排水は、硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(SGP-VS)80A(9m程度)を用いポンプ設置位置

　　直近の既設雨水桝へ放流する。共同溝内の配管固定金物はSUS製とする。

　・配管貫通用としてコア抜き(130φ程度)を既設共同溝1箇所、既設雨水桝1箇所行い、貫通部には防水処理を

　　施す。

　・既設雨水桝まで配管する際には、配管を土中埋設する。

　・新設排水ポンプに係る電源工事は別途とする。

　　(t=50)を撤去し、配管を土中埋設のうえカラーアスファルト(再生密粒度アスコン13F)にて舗装を復旧する。

　・既設雨水桝まで配管する際には、アスファルト舗装部分にカッターを14m程度入れカラーアスファルト舗装

　　施す。

共同溝（理７）

（１/２）図面名称
秋 田 大 学
施設保全課

令和５年度

特記仕様書

秋田大学（手形）共同溝排水ポンプ設置工事

（別紙）
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秋田大学（手形）共同溝排水ポンプ設置工事

（別紙）


